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一、 營運綜合分析報告 

1.公司簡介  

      為因應未來東部地區用電需求，有效紓解北部供電不足窘境，平衡

區域用電，台灣水泥公司與香港「中電亞洲有限公司」合資成立「和平電

力股份有限公司」，將適時支援及配合台電公司提供台灣地區未來所需電

力，並響應政府電力事業自由化與國家能源政策。首先於民國 84 年 3 月

成立和平電力股份有限公司籌備處，並向經濟部申請「和平電廠」籌設許

可，民國 84年 7月 27日取得經濟部核准籌設許可後，隨即積極進行電廠

籌 備、建廠等相關工作，歷經 6年又 10個月，第一部機組於民國 91年 6

月 1 日正式商業運轉，接著第二部機組在民國 91 年 9 月 6 日亦開始商業

運轉。和平電廠位於花蓮縣秀林鄉和平村和平工業區內，計有兩部每 660MW

之次臨界壓力燃煤火力發電機組，而電廠所發出之電力經升壓至 345kV 超

高壓後，再經一路二回線架空電源線送至隸屬台電公司之冬山超高壓變電

所，以併入台電公司電力系統網路。和平電廠所產生之電力，全部躉售予

台電公司，如此不僅可協助台電公司，使東部地區供 電情形大幅改善，

並能減緩西部地區 345kV超高壓南北幹線輸電量，藉以提高台灣電力供應

系統之穩定度。 

  和平電力公司為響應政府「電力事業自由化」及「開發東部地區產業

發展」的政策，於一九九五年元月開始進行「和平火力發電廠開發計劃」。

一點一滴從零開始耕耘。由台灣水泥公司出資百分之六十，並邀集香港中

電國際有限公司出資百分之四十，共同組織而成。台灣水泥為和信企業團

的一份子，實踐「謙沖致和，開誠立信」的企業形象，一步一腳印，伴隨

台灣從艱困的環境破繭而出，蛻變成長。在工商繁榮、社會富裕的經濟奇

蹟中，台灣水泥卓越的頁獻有目共睹。中電亞洲是香港中電集團的成員，

集團在香港的九龍、新界已有百年歷史電廠管理之經驗，始終創新，不斷

突破，才能穩若磐石，屹立不搖。同時堅持「信賴前景，投資將來」的企

業精神，以績效卓著的環保，提供廉價、穩定的電力，對香港東方明珠地

位，有著重大深遠的貢獻。和平電力集合兩家母公司的精華與優點，以獨

特、唯一「追求精簡、有效率」的企業化管理，將人性尊重與科技領先的

光環發揮得淋漓盡致。 

 

2.業務狀況 

      6 月份毛發電量為 835,906,900度、淨發電量 768,042,000 度、售 

電量 764,640,000 度。全廠運轉率為 92.9%。平均小時發電量為 

625.1MW。 

 

3.財務狀況 

      截至 108 年 6 月止，資產總額為 379.44億元，負債為 124.11億 

元，占資產總額之 32.71％，其中長短期借款為 65.70億元，占資產總

額之 17.31%；權益為 255.33 億元，占資產總額之 67.29%，其中資本
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為 135.45億元，占資產總額之 35.70％。 

 

4.重大營運事件 

  一號機﹕1.一號機組因爐水循環泵 A台逆止閥上蓋洩漏，於 06月 02 

日 01:21 時機組解聯，進行搶修作業。機組於 06 月 02日 

22:22時併聯。 

          2.一號機組因主蒸汽管道洩水管線焊道龜裂，造成蒸汽洩漏， 

於 06月 07日 01:57 時機組解聯，進行搶修作業。6月 8 日 

09:08時機組併聯。 

二號機﹕二號機組於 06月 22日 01:55時機組解聯，進行鍋爐空熱器 A&B 

台水洗作業。06 月 24日 04:23時機組併聯。 

 

 

 

和平電力公司簡明月報/年報公開網址: http://www.hppc.com.tw/
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二、每月供電報告 

表 1-1 裝置容量 

民國 108年 06月份 

能源別 

電廠/發電站名

稱 

機組別 實績值(瓩) 

較上年同期增減

(%) 

備註 

燃煤火力  和平發電廠 一號機 655,010 1.0 依電業執照填報 

燃煤火力  和平發電廠 二號機 655,010 1.0 依電業執照填報 

合計  1,310,020 1.0   

備註： 

1. 能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須

區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，

進行填寫。 

2. 機組別欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。 

3. 若為水力電廠或小型電廠，請於備註註明，並免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機

組，則仍需以機組別填報。 

4. 須包含試運轉期間之發電機組。 
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表 1-2 發電量 

民國 108年 06月份 

能源別 
電廠/發電

站名稱 
機組別 

毛發電量 廠用電量 淨發電量 自用電量 

備註 實績值 

(度) 

較上年同期

增減(%) 

實績值 

(度) 

較上年同期

增減(%) 

實績值 

(度) 

較上年同期

增減(%) 

實績值 

(度) 

較上年同期

增減(%) 

燃煤火力 和平發電廠 一號機 415,723,900  -4.9 33,751,439  -3.9 381,972,461 -4.9 1,691,926 -13.1 
 

燃煤火力 和平發電廠 二號機 420,183,000  -0.8 34,113,461  0.2 386,069,539 -0.9 1,710,074 -9.4 
 

合計 835,906,900 -2.9  67,864,900 -1.9  768,042,000 -3.0  3,402,000 -11.3   

備註： 

1. 廠用電量係指發電所內用電，即發電廠因運轉發電機所消耗於各項附屬設備之電能。本廠之廠用電量係以毛發電量減去淨發電量(台電和平 

端售電電錶之售電量)後所得之數值，即包含變壓器銅鐵損、各項附屬、輔助設備及其他建物所消耗之電能。 

2. 自用電量係指廠商自行生產，使用於發電所之外，所有其他用途的電量，包括生產設備、辦公室、倉庫、其他附屬或輔助設備等（即不含發

電所內用電）。本廠之自用電量係以淨發電量(台電和平端售電電錶之售電量)減去售電量(台電冬山端售電電錶之售電量)後所得之數值，即線

路損失。 

3. 能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼

氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。 

4. 機組別欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。 

5. 若為水力電廠或小型電廠，請於備註註明，並免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機組，則仍需以機組別填報。 

6. 須包含試運轉期間之發電機組。 
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表 1-3 發電設備運作情形 

民國 108年 06月份 

(1)容量因數、可用率、最大出力值 

能源別 

電廠/發

電站名

稱 

機組別 

容量因數 可用率 最大出力值 

備註 

本月份 
一至本月份止 

累計 
本月份 

一至本月份止 

累計 
本月份 

一至本月份止 

累計 

實績值

(%) 

較上年

同期增

減(%) 

實績值

(%) 

較上年

同期增

減(%) 

實績值

(%) 

較上年

同期增

減(%) 

實績值

(%) 

較上年

同期增

減(%) 

實績值 

(%) 

較上年

同期增

減(%) 

實績值 

(%) 

較上年

同期增

減(%) 

燃煤火力 

和平 

發電廠 

一號機 89.0 -4.5 68.0 4.7 89.0 -4.5 68.0 4.7 100.0 0 100.0 0  

燃煤火力 

和平 

發電廠 

二號機 90.0 0.8 76.0 -4.0 90.0 0.8 76.0 -4.0 100.0 0 100.0 0  

合計 89.5 -2.6 72.0 0.3 89.5 -2.6 72.0 0.3 100.0 0 100.0 0  

備註： 

1. 能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼

氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。 

2. 機組別欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。 

3. 若為水力電廠或小型電廠，請於備註註明，並免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機組，則仍需以機組別填報。 

4. 須包含試運轉期間之發電機組。 
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(2)發電機組每度的低熱值毛熱耗率（LHV Gross） 

項目 電廠/發電站名稱 機組別 

本月份 一至本月份止累計 

備註 
實績值(千卡/度) 

較上年同期增減 

(%) 
實績值(千卡/度) 

較上年同期增減 

(%) 

汽力機 

和平發電廠 一號機 2,159.4  1.2 2,075.6  -1.9  

和平發電廠 二號機 2,132.8  3.0 2,074.1  0.4  

備註： 

1. 機組別欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。 

2. 若為水力電廠或小型電廠，請於備註註明，並免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機組，則仍需以機組別填報。 

3. 須包含試運轉期間之發電機組。 

4. 一號機 4月份因歲修停機，故無法計算同期增減%。 
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表 1-4 燃料耗用量 

民國 108年 06月份 

燃煤機組 

項目 單位 
期初 

存量 
進口量 

國內 

採購量 

毛熱值 

(kcal/kg) 

淨熱值 

(kcal/kg) 
使用量 

期末 

存量 
備註 

1.燃料煤

(濕基) 
公噸 

 
146,724.191 

 
343,322.00 

 
0 

 
6,051 

 
5,748 

 
311,340.2500 

 
178,705.941 

 

2.亞煙煤

(濕基) 
公噸 

        

3.燃料油 公秉         

4.柴油 公秉 1,760.757 0 740.000 10,120 10,120 498.429 2,002.328  

5.其他           

備註： 

1. 燃料耗用量須包含發電機組試運轉期間所耗之燃料量。 

2. 熱值均採加權平均法做計算，並填報低位熱值（LHV）。 

3. 若所用燃料未列於上述，請填報於其他欄位並於備註欄填寫燃料種類。 
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表 1-5 機組停機容量 

民國 108年 06月份 

機組名稱 
停機事由 

(填報代碼) 

本月份 下個月 

停機 

裝置容量 
停機期間 

停機 

裝置容量 
停機期間 

一號機 K6 655.01MW 
2019/06/02 01:21 

2019/06/02 22:22 無 無 

一號機 K6 655.01MW 
2019/06/07 01:57 

2019/06/08 09:08 無 無 

二號機 K6 655.01MW 
2019/06/22 01:55 

2019/06/24 04:23 無 無 

備註： 

1. 當機組或電廠遭遇計畫性停機（例如大修）與非計畫性停機（例如機電事故）等非正

常運轉或待機狀態時，需記錄填報。 

 機電事故定義：「發、輸、變設備不論待機或運轉中發生不意之障礙，不能正常啟

用或不能正常運轉而需停用時，一律列為事故。但發現設備運轉情況異常尚可繼續

運轉而不影響設備安全，經主管處轉洽電力調度處同意安排停用檢修者或由電力調

度處安排提前停用檢修者不列為事故，強迫跳脫仍算事故。」 

2. 機組名稱欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。 

3. 停機事由欄位請依下列運轉情況填報代碼： 

 

代碼 運轉情況 代碼 運轉情況 

K 1 併聯 K13 線路工作 

K 2 解聯 K14 指令試運轉 

K 3 待機 K15 電力潮流限制 

K 4 跳脫 K16 外因跳機 

K 5 減載 K17 核一附屬設備全黑、起動氣渦輪機試機 

K 6 檢修，保養 K18 核二附屬設備全黑、起動氣渦輪機試機 

K 7 故障 K19 核三附屬設備全黑、起動氣渦輪機試機 

K 8 竣工試運轉 K20 設備超載 

K 9 乾燥運轉 K21 試運轉 

K10 大修 K22 爐管破 

 K10A 大修逾排程 K23 LNG 用量限制 

K11 單獨運轉 K24 中油 LNG 管路檢修 

K12 線路故障 KK 其他 
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表 1-6 發電機組之空氣污染排放量 

民國 108年 06月份 

項目 
電廠/發電

站名稱 
機組別 

硫氧化物平均排放量(kg) 氮氧化物平均排放量(kg) 粒狀污染物平均排放量(kg) 

本月份 一至本月份止累計 本月份 一至本月份止累計 本月份 一至本月份止累計 

實績值 

較上年

同期增

減(%) 

實績值 

較上年

同期增

減(%) 

實績值 

較上年

同期增

減(%) 

實績值 

較上年

同期增

減(%) 

實績值 

較上年

同期增

減(%) 

實績值 

較上年

同期增

減(%) 

燃煤機組 

和平 

發電廠 

U1 124,291.7 -29.1 638,422.3 -9.5 103,391.0 -19.5 485,403.5 -5.0 18,190.0 -16.3 79,017.8 -8.9 

燃煤機組 

和平 

發電廠 

U2 141,036.3 -9.3 731,474.6 -12.9 116,041.1 -0.1 579,561.2 -4.0 17,301.6 -15.4 83,815.4 -22.7 

備註： 

1. 機組別欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。 
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表 1-7 發電機組淨尖峰供電能力調整表 

民國 108年 06月份 

機組名稱 出力調整緣由 

機組規劃 機組調整出力 

裝置容量 

（MW） 

淨尖峰出力 

（MW） 

調整次數 

（次） 

淨尖峰出力 

（MW） 

一號機 無 655.01 597.57 0 597.57 

二號機 無 655.01 597.57 0 597.57 

備註： 

1. 調整次數為該機組累計調整次數（含本次），非為當月調整次數。 

2. 機組名稱欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。 
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三、每月售電報告 

表 2-1 售予公用售電業之售電量 

民國 108年 06月份 

能源別 

本月份 一至本月份止累計 

實績值(度) 較上年同期增減(%) 實績值(度) 較上年同期增減(%) 

燃煤火力 764,640,000 -2.9 3,715,469,955  0.5  

合計 764,640,000 -2.9  3,715,469,955  0.5 

備註：能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區

分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行

填寫。 
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四、收支實績比較表 

收支實績比較表 

民國 108年 06月份 

項    

目 

本月份發生數 累計實績數 

實績數 

(A) 

去年同
期 

(B) 

差異 

(A-B) 

實績數 

 (C) 

去年同
期 

(D) 

差異 

(C-D) 

1. 營

業

收

入 

1,456,452,625  1,365,711,118  90,741,507  5,913,701,685  4,884,363,150  1,029,338,535  

電業 

收入 
1,456,452,625  1,365,711,118  90,741,507  5,913,701,685  4,884,363,150  1,029,338,535  

其他營

業收入 

0  0  0  0  0  0  

2. 營

業

支

出 

658,053,031  722,136,797  (64,083,766) 3,546,210,385  3,405,124,432  141,085,953  

營

業

成

本 

645,937,082  709,682,457  (63,745,375) 3,462,484,808  3,327,582,146  134,902,662  

營

業

費

用 

12,115,949  12,454,340  (338,391) 83,725,577  77,542,286  6,183,291  

3. 營

業

收

益

(1-

2) 

798,399,594  643,574,321  154,825,273  2,367,491,300  1,479,238,718  888,252,582  

4. 稅

前

盈

餘 

763,510,493  626,366,838  137,143,655  2,329,135,610  1,436,212,136  892,923,474  

 

 


